Opplysninger om eiendommen

Beliggenhet
Boligen ligger fint til på Jessheim. Kort vei til barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Nærhet til et stort servicetilbud, butikker, treningssenter, restauranter mm. Fine turmuligheter i nærheten.

Adkomstvei
Offentlig vei med private stikkveier.

Tilknytning vann
Offentlig vannledning med private stikkledninger.

Tilknytning avløp
Offentlig avløp med private stikkledninger.

Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

Om tomten
Tomt er opparbeidet med plen, vei og parkeringsareal.

Tinglyste/andre forhold
Eiendommen er vurdert i den stand den var på befaringsdagen. Datagrunnlag kommer fra Statens Kartverk, og er gjengitt med tillatelse fra Staten gjennom det statlige selskapet Norsk Eiendomsinformasjon. Opplysningene kan være ufullstendige, ikke ajour ført eller det kan forekomme feil. Bruker eller annen part kan ikke gjøre noe ansvar gjeldende overfor undertegnede, leverandør eller programleverandør. I forbindelse med takstoppdraget er det ikke foretatt gjennomsyn av kommunalt bygningsarkiv. Takstmann har ikke undersøkt/vurdert regulering eller byggesak i Plan- og bygningsetaten. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre dette er angitt. Panteattest er ikke innhentet for eiendommen. Det er ikke kontrollert om det foreligger midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for objektet. Tinglyste forhold er ikke blitt gjennomgått av takstmann ved utarbeidelsen av denne rapporten. Det er ikke opplyst om noe spesielle forhold utover det som fremkommer i denne rapporten. Rapporten omfatter ikke beskrivelse av hele borettslaget, felles areal og felles vedlikehold etc. Kun innvendig i den aktuelle seksjon som blir beskrevet på tilstand.

Opplysninger gitt av eier
Bygget på yttergang. Isolert og bygget et rom i loftetasjen på garasjen. Det er satt opp en lettvegg i 2. etasje.

Oppvarming av boligen
Boligen varmes opp med vedovn i 1. etasje. Elektriske varmekabler i gang/yttergang og på våtrom.

Byggemåte
Boligen er etablert med støpt plate på mark. Veggkonstruksjon med bindingsverk av tre, utvendig kledd med stående trekledning. Valmet tak tekket med takstein. Etasjeskille av tre, og støpt plate av betong mot grunnen. Vinduer med 3- lags glass.

Tomannsbolig
Utvendig

Terrasse,TG2


Terrasse bygget med impregnert bjelkelag og terrassebord. Det er oppsatt levegg mot nabo og på ytterste hjørne av terrassen. Den er målt til ca. 59m2.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det registreres værslitasje i overflatebehandlingen på leveggen, nærmere bestemt nedre del.



Tiltak

- Tiltak:

- For å lukke dette avviket må leveggen overflatebehandles.

Balkong,TG2


Balkong bygget med impregnert bjelkelag og terrassebord. Understøtten i fremkant med søyler og drager av tre. Trerekkverket er målt til ca. 90cm. Balkongen er målt til ca. 5m2.
Vurdering av avvik:
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Det registreres værslitasje i rekkverkets overflatebehandling.



Tiltak

- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

- Overflatebehandling av rekkverket anbefales.

Trapp til garasje,TG2


Trappen er bygget med impregnert materialer, og går fra bakkenivå til loftet på garasjen.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Trappen fremstår skjev forårsaket av setninger i grunnen. Det bemerkes at dette ikke er omfattende og det er ikke fare forbundet med å bruke trappen.



Tiltak

- Tiltak:

- Nærmere undersøkelser anbefales før tiltak kan vurderes.
Innvendig

Innvendige trapper,TG2


Boligen har malt lukket tretrapp.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist andre avvik:
- Det registreres knirk i trappen. Dette kan skyldes at innfestingen til trinnene er noe svekket.



Tiltak

- Andre tiltak:

- Det anbefales å utføre nærmere undersøkelser før eventuelle tiltak kan vurderes.

Innvendige dører,TG2


Boligen har innvendige profilerte dører.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist andre avvik:
- Dør til toalettrom tar i karm ved lukking.



Tiltak

- Andre tiltak:

- Det anbefales å justere døren.
Våtrom
1. Etasje > Vaskerom
Overflater Gulv,TG2


Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 30mm.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist andre avvik:
- Det er påvist sprekker i fug ved dør mot gangen.



Tiltak

- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

- Det bør fuges på nytt i det aktuelle området.
2. Etasje > Bad
Overflater Gulv,TG2


Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 24mm.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det er påvist sprekk i fug under fôring ved dør til bad.



Tiltak

- Tiltak:

- For å lukke dette avviket må denne fugen utbedres.



Tomannsbolig

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Opprinnelige tegninger stemmer ikke overens med dagens bruk. Det er gjort en bruksendring ved inngangspartiet hvor bod og overbygget inngangsparti er gjort til entre. Det foreligger ferdigattest for denne bruksendringen. Det er satt opp en lettvegg i 2. etasje hvor tidligere soverom er delt opp i 2 soverom idag. Denne bruksendringen er ikke søknads pliktig.
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei





Tomannsbolig
Standard :
Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.
Vedlikehold :
Bygget er jevnlig vedlikeholdt.
Garasje
Standard :
Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.
Vedlikehold :
Bygget er jevnlig vedlikeholdt.
